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Konformitatsnachweis entsprechend FNN Dokument
»Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz”

Anforderung FNN Dokument

»Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz”, 4.10:

Das Stromspeichersystem FENECON Home entladt keine in dem Akkumulator gespeicherte
Energie in das offentliche Netz. Die zwischengespeicherte Energie wird nur innerhalb der
Kundenanlage verwendet.

Anforderung FNN Dokument

»Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz“, 4.11:

Zur Verhinderung der Einspeisung wird der Energiefluss am Netzanschlusspunkt durch einen
Zahler (Sensor des Speichersystems) gemessen. Diese Daten werden Uber eine
Buskommunikation an das FENECON Home Speichersystem ibermittelt.

Die FENECON GmbH bestatigt hiermit, dass ein Funktionstest (Typprifung) des Sensors des
Stromspeichersystems stattgefunden hat. Zudem wird die ordnungsgemafie Funktion des
Sensors des Stromspeichersystems bestatigt.
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